WARMINSKO-MAZURSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI Olsztyn, 30 grudnia 2019 r.
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.127.2.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.2019.1372 t.), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 tj.), po rozpatrzeniu , Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26,
11-700 Mrggowo”, z 20 pazdziernika 2019 r., sporzadzonej przez rzeczoznawce budowlanego,
mgr. inz. Wiestawa Nowaka (upr. nr 21/95), oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, mgr. inz. Piotra Pyz¢ (upr. KG PSP nr 517/2009), z okreslonymi
nastepujgcymi rozwiazaniami zamiennymi polegajacymi na:

1. wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej z alarmowaniem jednostopniowym,
posiadajacy sygnalizatory optyczno-glosowe, polaczony z obiektem Panstwowej Strazy
Pozarnej;

wyraza si¢ zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podany
w§ 68 ust. 1, § 239 ust. 4, § 240 ust. 1, § 241 ust. 1, § 243 ust. 1, § 245 pkt 2 i § 256 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 tj.).

Autorzy ekspertyzy wystapili o wyrazenie zgody na odstepstwo w zakresie:

. szerokosci biegéw 1 spocznikow klatek schodowych;

. szerokosci drzwi ewakuacyjnych z budynku;

. szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwiowego;

. obudowy poziomej drogi ewakuacyjne;j;

. podziatu korytarzy na odeinki krétsze niz 50 m przegrodami dymoszczelnymi;

. zamykania drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do usuwania dymu;

7. dlugosci dojscia ewakuacyjnego;
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przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostalych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej. Szczegolowy zakres odstgpstw opisano w rozdziale 6.3. ,Ekspertyzy
technicznej (...)".

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2018.2096 tj. z pozn. zm.) odstapiono od szczegélowego
uzasadnienia z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spelnia zgdanie strony, nie mniej
jednak Organ wskazuje, ze:
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postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektow
wykonawezych, uzgodnionych przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, oraz stosownych pozwolen;

postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
wylacznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

pozostate, ewentualne nieprawidlowosci, niewykazane w postanowieniu, wymagaja
realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej;

.»Ekspertyza techniczna (...)” stanowi integralng cze$¢ niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtoéwnego
Panstwowe] Strazy Pozarnej, z siedzibg w Warszawie przy ul. Podchorazych 38, za
posrednictwem Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej, ul. Niepodlegtosei 16, 10-045 Olsztyn, w terminie 7 dni od dnia jego dorgczenia.

Panstwowe

st. bryg. mgr NG 2

Zataczniki:

1.

Ostemplowana ekspertyza techniczna z 20 pazdziernika 2019 r. wraz z czescia graficzna

Otrzymuja:

w

2.

Centrum Kultury i Turystyki
ul. Warszawska 26

11-700 Mragowo

KW PSP Olsztyn — aa.

Do wiadomosci:

1.

EM/PP

Komendant Powiatowy PSP w Mragowie
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